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UVERENIJE O KONTROLISANJU

Predmet kontrolisanja:

Vrsta kontrolisanja:
Narutilac kontrolisanja:
Proizvodja&:

Tip, serija proizvoda:

Tehni¢ke karakteristike:

Dokumentacija za

kontrolisanje:
(Dokumentacija uz predmet
kontrolisanja i lzvedtaji o ispitivanju)

Referentni dokumenti:
Izvestaj o kontrolisanju:
Nalaz kontrolisanja:

(Utvrdjivanje usagladenosti sa
referentnim dokumentom)

Beograd 24.07.2006.g

T 0642

Broj uverenja
GASNI KOTAO SA ATMOSFERSKIM GORIONIKOM
(zidni, sa nazivnim toplotnim optereéenjem do 70 kW)

Kontrolisanje tipa novog proizvoda
FONDITAL S.p.A, Via Mocenigo 123, Vestone (Brescia), Italija
FONDITAL S.p.A, Via Mocenizo 123, Vestone (Brescia), Italija

FONDITAL TAHITI DUAL y, TFS XX, Z,
(y;=C.R; x,%,=24,28; z,=X\Y)
vrstal  C00Caang CanpeCsn kategorija:  1hyape

Gasni kotao sa atmosferskim gorionikom, zidni tip FONDITAL
TAHITI DUAL vy, TFS x,x, z, se izradjuje u dve nazivne veli¢ine
sa opsezima toplotnih optereéenja (kotao sa regulacionim
podru¢jem — modulacioni); 11,0+25,5 i 12,5+30,7 kW. Kotao se
izradjuje u dve izvedbe: modeli ...CTFS... su kombinovani i
namenjeni za zagrevanje vode za grejanje (t,, =83°C, p,,,.=3 bar) i
za protocno zagrevanje sanitarme vode (1,,,=62°C, p,,..=8 bar), dok
su modeli ...RTFS... namenjeni samo za zagrevanje vode u sistemu
grejanja. Gorivo je prirodni gas 2H ili te¢ni naftni gas 3B/P.
Prelazak na drugu grupu gasa zahteva promenu delova i
podefavanje. Komora za sagorevanje je nepropustna prema
prostoriji ugradnje. Odvod sagorelih gasova i dovod vazduha za
sagorevanje se vrii kroz sistem za dovod vazduha/odvod produkata
sagorevanja sa koncentriénim ili zasebnim cevima saglasno vrsti.
Potrebno elektri¢no napajanje je 230 V 50 Hz.

- Prospekt proizvoda;

- Uputstvo za instaliranje i uputstvo za korisnika;
- Dokumentacija o proizvodu;

- lzvestaj o ispitivanju CGT-LAB broj T 0642.

EN 483:1999, JUS EN 625:1999
Uverenje se izdaje na osnovu izvestaja o kontrolisanju br. T 0642

Na osnovu izvestaja o kontrolisanju izjavljujemo da je gasni kotao
sa atmosferskim gorionikom tip FONDITAL TAHITI DUAL
¥, TFS x,x, z, usagla$en sa navedenim referentnim dokumentima i
da se moZe namenski koristiti ako se instalira i koristi saglasno
propisima i uputstvu za ugradnju i kori§éenje.

{Mesto, datum)

OB 770 4.001 V.4 s1r. 112

Uverenje o kontrolisanju je doku
Potvrdi o kontroli usaglafenost
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OBIM KONTROLISANJA T 0642
Broj uverenja

Tip, serija proizvoda: FONDITAL TAHITI DUAL y, TFS x,x, z,

(y,=C,R; x,x,=24,28; z,=X.Y)
vrsta:  CiyCaapey CaanCsa  kategorija:  [yape

Definicija obima: Tip novog proizvoda
Identifikacija obima:
FONDITAL Naziv proizvodjaca ili imena pod kojim proizvod nastupa na trZidtu
(robna marka)
TAHITI DUAL Oznaka tipa (gasni kotao sa atmosferskim gorionikom , zidni)
y, TFS Oznaka izvedbe: model namenjen samo za grejanje  (y,=R),

kombinovani model (y=C), ..TFS — pripadnost vrsti gasnih aparata:
Cuix:ucn{x} 1":411 K]J::.z

XX, Nazivna veli¢ina kotla , u okviru tipa se izradjuju dve nazivne veliéine u
odnosu prema snazi

z, Dopunska oznaka (z,=X,Y)
Izvrieno kontrolisanje se odnosi na :
Naziv pod
kojim 2 Toplotno Toploina : Prikljuéni
; Oznaka | Oznaka |Nazivna| Dop. . Zagrevanje it
proizvod s . “h optereéenje snaga ; pritisak gasa u
nastupa na tipa izvedbe | velidina | oznaka o kW o kW sanitarne vode i
trzidtu
TAHITI . . za 2H | za 3B/P
FONDITAL DUAL v, TFS XX, Z) min | max | min | max - (G20) |(G 30/31)
24 X 1,0 | 25,5 | 9,9 |23,77
RTFS nema
28 Y 12,5 | 30,7 | 11,0 | 28,30
FONDITAL | TAHIT! 20 | 2017
g 24 X 11,0255 99 |23,77]| protoéno
CTFS {u ploéastom
28 i 12,5 | 30,7 | 11,0 |28,30| izmenjivacu)

Izvestaj o kontrolisanju: ~ Obim kontrolisanja na osnovu Izveitaja o kontrolisanju br. T 0642

OB 770 4.001 V4st 27 Dverenje o kentrolisanju je dokutment ekvivalentan Sertifikatu o kontrolisanju saglasno JUS ISQVIEC 17020:2002 i
: : Potvrdi o kontroli usaglafenosti saglasno Zakonu o standnrdizaciji ~SluZbeni list SRJ br. 30/96 i 59/98).




